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Dotyczy: lokalizacji placu zabaw pod linig elektroenergetyczna.

W nawigzaniu do otrzymanej przez nas informacji nt. lokalizacji placu zabaw dla dzieci pod linig
elektroenergetyczng 220 kV relacji Kozienice-Piaseczno, Piaseczno-Mory na terenie osiedla przy ul. Tenisowej
w Jozefostawiu  informujemy, ze problem [lokalizacji obiektow budowlanych w sagsiedztwie linii
elektroenergetycznych regulujg nastepujace przepisy:
- Polska Norma PN-E-05100-1 marzec 1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi;
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowiskach pracy (Dz. U. Nr 217, poz.
1833, 2 2005 r. Nr 212, poz. 1769);
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 0 poz. 492 z 2013 r.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.);
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192 poz.
1883 z 2003 1.).
Powyzsze przepisy nie dopuszczajg lokalizacji terenéw rekreacyjnych pod przewodami linii
elektroenergetycznej 220 kV. Ze wzgledu na wysoki poziom pola elektromagnetycznego jak i czynniki fizyczne
(mozliwos¢ opadnigcia przewodu) obecna lokalizacja placu zabaw powoduje znaczne zagrozenie dla os6b
przebywajgcych na nim (zwlaszcza dzieci). Plac zabaw powinien zosta¢ zlokalizowany poza strefg
skrzyzowaniows linii 220 kV tj. w odlegtosci nie mniejszej niz 16 metréw od osi linii elektroenergetyczne;.
W zwigzku z powyzszym prosimy o likwidacje badz zmiane lokalizacji placu zabaw. Ponadto prosimy o pisemne
ustosunkowanie sig do niniejszego pisma w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.
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